
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ 

«Монтаж, пусконаладка и обслуживание систем безопасности  

на базе оборудования производства АО НВП «Болид».  
 

ДАННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ СТАНЕТ НЕЗАМЕНИМЫМ 

ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ ТЕХ,  КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МОНТАЖ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АО НВП «БОЛИД» 

 

УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК! 

Данное учебно-консультационное пособие позволяет получить реальные знания по 

ИСО «Орион», содержание учебного курса в формате видеолекций приведен в таблице 1. 

В целях общепрофессиональной подготовки, на носителе размещены также 

электронные учебные пособия по основным видам лицензируемой МЧС России деятельности: 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ.                                 

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и 

их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.                                                           

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов 

автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ.  

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и 

их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.                                                           

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов 

автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ. 

Помимо записи видеолекций по ИСО «Орион», а также вышеуказанных 

электронных пособий, на носителе размещены каталоги, справочники, руководства по 

эксплуатации и дистрибутивы по ИСО «Орион» и иной продукции АО НВП «Болид», перечень 

которых приведен в таблице 2. 

Документальное подтверждение обучения от Авторизованного учебного центра АО 

НВП «Болид» при условии приобретения данного пособия бесплатно получает один 

слушатель,  дополнительно на льготных условиях его могут получить еще два слушателя 

без приобретения отдельного курса, при этом стоимость проверки знаний и оформления 

сертификата об обучении будет снижена на 30 % от базовой стоимости обучения. 

Сертификат будет оформлен в течение 1-2 рабочих дней после прохождения проверки 

знаний слушателей. 

Для получения сертификата об обучении, просьба обратиться к нам по электронной 

почте 2993772@mail.ru для получения доступа к автоматизированной проверке знаний 

(прохождению автоматизированного тестирования), которая проводится через наш сервер 

mailto:2993772@mail.ru


дистанционного обучения. При обращении просьба сообщить уникальный номер учебного 

курса (он соответствует номеру выставленного на оплату электронного пособия счета), а 

также Ваши полные имя, фамилию и отчество (при наличии) – эти данные потребуются 

для оформления сертификата об обучении, оригинал которого вместе с бухгалтерскими 

документами будет направлен в Ваш адрес почтой.  

Образец выдаваемого сертификата имеется на носителе. Обращаем Ваше внимание, 

что заинтересованные лица (заказчики услуг, проверяющие лица, работодатель и т.д..), 

которым Вы предъявите сертификат,  могут проверить его подлинность через наш онлайн 

сервис проверки документов -  https://nib54.com/check_document/ 

 

Стоимость электронного учебного пособия на электронном носителе (флеш) в 2026 

году составляет 19 900 рублей. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Обращаем Ваше внимание, что данное электронное пособие является объектом 

интеллектуальной собственности образовательных подразделений группы компаний 

«Национальный институт безопасности», его копирование и распространение в любой 

форме запрещено и преследуется по закону. 

 

Программа учебного курса. 

Таблица 1 

  Тематика видеолекций 

Раздел № 1 

1. Основы построения ИСО ОРИОН: 

- общие принципы и логика работы системы; 

- структура системы, трехуровневая модель построения. 

2. Организация систем обеспечения безопасности различного назначения на основе ИСО «Орион».  

-Системы охранной сигнализации (ОС);  

- Системы пожарной сигнализации (СПС); 

- Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

- Системы управления пожаротушением (АУПТ);  

- Системы противодымной вентиляции (СПДВ); 

- Системы контроля и управления доступом (СКУД);  

- Системы видеонаблюдения (на базе оборудования НВП «Болид»). 

3. Организация каналов связи в ИСО «Орион» для разных типов систем: 

- принципы построения RS-232; 

- принципы построения RS-485; 

- принципы построения Ethernet; 

- принципы построения ВОЛС; 

- принципы построения радиоканальных систем; 

- преобразователи интерфейса производства АО НВП «Болид» (С2000-ПИ, С2000-USB, USB-

RS232, USB-RS485, USB-RS, C2000-Ethernet и пр.). 

4. Особенности организации электропитания систем обеспечения безопасности различного 

назначения с помощью резервированных источников питания производства АО НВП «Болид». 

5. Типы и отличия безадресных, адресных и адресно-пороговых систем безопасности. 

6.  

https://nib54.com/check_document/


Раздел № 2 

1. Краткий обзор программного обеспечения в ИСО «Орион». 

2. Базовая настройка программы UProg для начала работы с системой. Протоколы Орион и Орион 

ПРО. 

3. Безадресные системы. Разбор линейки приборов серии Сигнал (Сигнал-20, Сигнал-20П, Сигнал-

20М), С2000-4. 

4. Конфигурирование безадресных приборов в программе UProg: 

- типы и настройка безадресных шлейфов сигнализации; 

- настройка, задание адресов и привязка адресно-пороговых извещателей (ДИП-34ПА-03, 

С2000-ИП-ПА-03, ИПР 513-3ПАМ); 

- локальная настройка управления релейными выходами; 

- работа с идентификаторами пользователей; 

- создание резервной копии конфигурации приборов на примере блока Сигнал-10. 

5. Обновление прошивок приборов и блоков в ИСО Орион 

6. Монтаж, пусконаладка и обслуживание взрывозащищѐнного оборудования в зонах с повышенной 

опасностью производства «Болид». 

7. 2. Управление охранной сигнализацией и пожарной автоматикой на базе оборудования ИСО 

«Орион» с программным обеспечением АРМ «Орион Про». 

Раздел № 3 

1. Адресные системы на базе линейки блоков С2000-КДЛ. С2000-КДЛ, С2000-КДЛ-2И, С2000-КДЛ-

2И исп.01, С2000-КДЛ-С.  

- Периферийное оборудование (извещатели охранные, тревожные, пожарные, технологические, 

линейка адресных релейных блоков СП2 и СП4, адресные оповещатели С2000-ОПЗ, С2000-ОСТ, 

С2000-БОС и пр.); 

- Основы построения ДПЛС. Устойчивость линии, изоляция короткозамкнутых участков, 

линейка модулей БРИЗ; 

- Варианты задания адресов АУ. С2000-АПА;  

- Конфигурирование блока С2000-КДЛ в программе UProg для работы в разных системах; 

- Способы тестирования адресных извещателей. Тестер лазерный «ДИП-Тест», аэрозольные 

тестеры и пр.; 

- Адресная радиоканальная подсистема на основе «С2000P-АРР125» и комплекта адресных 

радиоканальных извещателей и оповещателей. 

2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) с использованием 

компонентов ИСО «Орион»:  

- Разбор типов оповещения и типовых решений от компании Болид;  

- Линейка блоков серии Рупор. Основы конфигурирования и использования в СПА.  

3. Системы контроля и управления доступом (СКУД) в ИСО «Орион»:  

- Основные понятия и структура системы; 

- Считыватели, идентификаторы, точки и зоны доступа; 

- Автономные контроллеры со встроенными считывателями;  

- Универсальные контроллеры С2000-4 и С2000-2; 

 - С2000-4. Режимы работы контроллера и его особенности;  

- С2000-2. Режимы работы прибора: две двери на вход, одна дверь на вход/выход, турникет, 

шлагбаум, шлюз. Особенности работы контроллера; 

- Демонстрация полного конфигурирования контроллера доступа С2000-2, С2000-4 в программе 

UProg;  

- Биометрические контроллеры доступа на примере МА-300. 

 

 



Раздел № 4  

1. Управление оборудованием систем автоматического пожаротушения с использованием 

компонентов ИСО «Орион».  

- Организация систем управления автоматическим пожаротушением на базе оборудования ИСО 

«Орион». Обзор типовых решений.  

- Системы автоматического пожаротушения на базе С2000-АСПТ;  

- Блок С2000-КПБ. Особенности настройки и эксплуатации; 

- Основы логики работы системы и конфигурирования; 

 -Конфигурирование и работа с С2000-АСПТ, С2000-ПТ и С2000-КПБ. 

2. ПКУ С2000 и ПКУ С2000М:  

- Общие принципы работы с ПКУ и основы конфигурирования в программе PProg;  

- Работа со вкладками: «Разделы», «Группы разделов», «Реле», «Уровни доступа», «Пароли», 

«Привязка управления», «Трансляция событий», «Входные шлейфы», «Переименование 

событий», «Сценарии управления», «Журнал событий»;  

- Создание различных видов сценариев (Сценарии разблокировки доступа при пожаре, запуска 

СОУЭ, запуск системы дымоудаления, отключения приточной вентиляции, запуск системы 

пожаротушения и пр.); 

- Демонстрация конфигурирования и работы с ПКУ; 

- Обновление прошивки ПКУ С2000М. 

3. Релейные блоки С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01 и С2000-КПБ. 

4. Линейка блоков индикации от компании Болид. С2000-БИ, С2000-БИ исп.02, С2000-БКИ, С2000-

К, С2000-КС. 

Раздел № 5 

1. ППКУП Сириус. 

- Общие принципы работы блока. Использование блока в СПА; 

- Основы конфигурирования ППКУП Сириус в WEB-интерфейсе. Работа с вкладками: 

«Приборы», «Зоны», «Группы зон», «Программы», «Сценарии», «Группы доступа», 

«Пользователи»;  

- Демонстрация конфигурирования и работы с ППКУП Сириус в СПА;  

- Обновление прошивки ППКУП «Сириус». 

2. Линейка взрывозащищенного оборудования ИСО «Орион» 

- Классификация взрывоопасных зон. Классификация оборудования, применяемого во 

взрывоопасных зонах. Маркировка оборудования; 

- Организация систем пожарной сигнализации (СПС) во взрывоопасных зонах; 

- Организация систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) во взрывоопасных зонах; 

- Организация автоматических установок пожаротушения (АУП) во взрывоопасных зонах; 

- Организация автоматики противодымной вентиляции (ПДВ) во взрывоопасных зонах. 

3. Линейка АРМ от компании Болид. АРМ «С3000», АРМ «Орион ИКС» и АРМ «Орион ПРО».  

АРМ «Орион ПРО» - Состав системы, основные понятия. Общие принципы построения и работы 

с АРМ «Орион ПРО». Лицензирование АРМа, ключи и демо-режим. 

4. Работа с АРМ «Орион ПРО». Установка на ПК. Настройка параметров сети, запуск и настройка 

сервера. Модуль Сервер Орион ПРО. 

5. Работа с модулем Оболочка. 

6. Работа с модулем Менеджер Центрального Сервера. Создание и удаление БД, дополнительный 

функционал модуля. 

7. Работа с модулем Администратор Базы Данных. 

Вкладка «Адреса приборов»: 

- добавление ПК, ключевые настройки; 

- линии. Типы, протоколы, особенности, добавление; 



- варианты добавления ПКУ С2000М, ППКУП «Сириус», блоков системы и видеонаблюдения; 

- экспорт – импорт конфигурации ПКУ С2000М и ППКУП «Сириус». 

Вкладка «Структура системы»: 

- зоны аппаратные и системные, варианты использования; 

- добавление и удаление зон, изменение состава зон, особенности работы. 

Вкладка «Доступ»: 

- создание и удаление зон доступа, 

- создание и удаление точек доступа, типы точек, базовые настройки. 

Вкладка «Планы Помещений»: 

- добавление планов объекта; 

- размещение различных элементов системы на планах и ключевые особенности работы с 

вкладкой. 

Вкладка «Сценарии управления»: 

- виды и способы запуска сценариев; 

- создание сценариев управления. 

Вкладка «Дерево управления»: 

- создание дерева управления сценариями для удобства работы дежурного оператора АРМ 

«Орион ПРО». 

Вкладка «Расписание»: 

- настройка запуска сценариев управления по времени. 

Вкладка «Окна времени»: 

- создание окон времени для запуска сценариев; 

- создание обычных окон времени, различные варианты и особенности настройки. 

Вкладка «Уровни доступа»: 

- формирование уровней доступа для управления объектами ОПС и СКД, графиков работы, а 

также уровней доступа (полномочий) операторов Мониторов 

Системы. 

Вкладка «Профили отображения»: 

- настройка списки полей на вкладке «Сотрудники», которые должны отображаться в АБД в 

зависимости от уровня доступа пользователя. 

Вкладка «Персонал»: 

- создание, редактирование и удаление перечня сотрудников и посетителей объекта. 

Вкладка «Автомобили»: 

- добавление автомобилей сотрудников объекта в АРМ «Орион ПРО». 

Вкладка «Пароли»: 

- создание идентификаторов для сотрудников и посетителей; 

- определение срока действия идентификаторов; 

- привязка к идентификаторам уровней доступа;  

- определение полномочий идентификаторов; 

- синхронизация списка идентификаторов Базы данных и конфигураций приборов системы. 

8. Работа с модулем Генератор отчетов. 

- основы работы и создания отчетов по различным событиям объектов системы и по 

конфигурации системы 

9. Работа с модулем Учет рабочего времени. 

- общие понятия и принципы работы модуля; 

- настройка УРВ, ключевые особенности и создание простых отчетов. 

10. Работа с модулем Персональная карточка. 

- настройка модуля для фотоверификации сотрудников; 

- настройка фотоверификации сотрудников в модуле Монитор. 

11. Демонстрация работы с дополнительными программными модулями АРМ «Орион ПРО», в составе АРМ.  



Каталоги, справочники, руководства по эксплуатации  

и дистрибутивы по ИСО «Орион»                                                                         

Таблица 2 

 

Каталоги типовых решений и справочники: 

Каталог. Система пожарной автоматики  

Каталог. Система охраны и безопасности  

Каталог. Системы контроля и управления доступом  

Взрывозащищѐнное оборудование и системы  

Каталог. Система видеонаблюдения  

ИСО "Орион". Каталог типовых решений. Выпуск 19   

ИСО "Орион". Справочник монтажника. Выпуск 15   

Радиоканальная система сигнализации на базе Сигнал-GSM-Р   

АСКУЭ "Ресурс". Выпуск 12  

Системы централизованной охраны и пожарного мониторинга  

Система автоматизации и диспетчеризации. Выпуск 3  

Плакаты к выставке Securika 2026  

Буклет "Новинки"   

АРМ "Орион Икс"  

Система пожарной сигнализации «Орион-МР»   

С2000-ИПТЛ «Болид-Оптокабель» извещатель пожарный тепловой линейный адресный   

ИП104-1 Болид-термокабель   

Привод клапана реверсивный С2000-ПКР   

Методическое пособие "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 

и 2 типа в ИСО "ОРИОН"   

Методическое пособие по техническому обслуживанию АУП с С2000-АСПТ   

Проектирование системы видеонаблюдения на оборудовании "Болид"  

Справочник по эксплуатации системы пожарной сигнализации ИСО «Орион» на базе ППКУП 

«Сириус»  

Справочник по эксплуатации автоматических установок газового, порошкового или 

аэрозольного пожаротушения ИСО «Орион» на базе ППКУП «Сириус»  

Справочник по эксплуатации системы ОС в ИСО Орион с пультом С2000М вер. 3.хх   

Справочник по эксплуатации системы ОС в ИСО Орион с пультом С2000М вер. 2.хх   

Руководство оператора системы ОС АРМ Орион Про 1.20.2   

Руководство оператора СКУД АРМ Орион Про 1.20.2  

 

Руководства по эксплуатации на основные приборы и блоки: 

 

Контроллеры среднего уровня 

Руководство по эксплуатации ППКУП Сириус вер 2.0 

Руководство по эксплуатации "С2000М" вер. 4.14 и "С2000М исп.02" вер. 5.02 

 

Безадресные ПКП 

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Сигнал-20М. Руководство по 

эксплуатации вер. 2.13 

Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П. Руководство по эксплуатации вер. 

4.10  

Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 2RS485. Руководство по эксплуатации 

Сигнал-10 2RS485 (вер.2.03) 

Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4. Руководство по эксплуатации вер.3.85 

 



Адресные системы 

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. Руководство по эксплуатации вер. 2.36 

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С. Руководство по эксплуатации С2000-

КДЛ-С 

Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01. 

Руководство по эксплуатации вер. 1.36 

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4. Руководство по эксплуатации (9 шт) 

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2. Руководство по эксплуатации 

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02, С2000-СП2 исп.03. Руководство по 

эксплуатации 

Адресные ИП 

ДИП-34А-03 

ДИП-34А-03-C 

ДИП-34А-04 

ДИП-34А-05 

ИПР 513-3АМ 

ИПР 513-3АМ исп.01 

ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 

ИПР 513-3АМ-C 

С2000-ИП-03 

С2000-ИПГ 

С2000-ИПДЛ 

С2000-ИПДЛ-Д 

С2000-ПЛ 

С2000-Спектрон-207, С2000-Спектрон-207-M 

С2000-Спектрон-607, С2000-Спектрон-608 

С2000-Спектрон-807, С2000-Спектрон-807-M, С2000-Спектрон-807-H 

Адресные ИП для Сигнал-10 

ДМП-34ПА-03 

ИПР 513-3ПАМ 

С2000-ИП-ПА-03 

Адресные извещатели СОС 

C2000-ИК исп.02 

C2000-ИК исп.03 

C2000-ИК исп.04 

C2000-Пирон 

C2000-Пирон-Ш 

C2000-Грация исп.01 

C2000-ПИК 

C2000-ПИК-СТ 

C2000-СТИК 

C2000-ШИК 

C2000-СТ исп.02 

C2000-СТ исп.04 

C2000-СМК исп.01 (IP68), C2000-СМК Эстет 

C2000-СМК исп.04, C2000-СМК исп.05, C2000-СМК исп.06, C2000-СМК исп.07 

C2000-АР1 с ИО 102-20 

C2000-КТ 

C2000-КТ исп.01 



C2000-КТ исп.02 

C2000-В 

Адресные оповещатели 

С2000-БОС 

С2000-ОПЗ 

С2000-ОСТ 

Адресные приводы клапанов СПДВ 

С2000-ПКР 

Адресные расширители  

С2000-АР1 исп.01-03 

С2000-АР2 исп.02 

С2000-АР8 

Адресные УДП 

УДП 513-3АМ 

УДП 513-3АМ-С 

УДП 513-3АМ исп.01 

УДП 513-3АМ исп.02 

Адресный ИПТЛ с термокабелем 

ИП1104-1-105-ВЗ, ИП1104-1-105-ВП, ИП1104-1-105-ОП, ИП1104-1-105-ХС, ИП1104-1-138-ВЗ, 

ИП1104-1-138-ВП, ИП1104-1-138-ОП, ИП1104-1-138-ХС, ИП110 

МК10-1, МК10-2, МК10-2-П 

МЭТ-01-01, МЭТ-01-02, МЭТ-01-03, МЭТ-01-04, МЭТ-02-01, МЭТ-03-01, МЭТ-04-01, МЭТ-04-02 

Изоляторы КЗ линий СПС 

БРИЗ 

БРИЗ исп.03 

БРИЗ-Т 

БРИЗ-УС 

 

Адресные радиоканальные системы 

Радиорасширители и ретрансляторы 

С2000-АРР125 

С2000-РР 

С2000Р-Демо 

Адресные радиоканальные ИП 

С2000Р-ДИП 

С2000Р-ИП 

С2000Р-ИПР 

Радиоканальные извещатели СОС 

С2000Р-ИК 

С2000Р-ИК исп.02 

С2000Р-ШИК 

С2000Р-Пирон 

С2000Р-Пирон-Ш 

С2000Р-Сдвиг 

С2000Р-Сдвиг исп.01 

С2000Р-Сдвиг исп.02 

С2000Р-СМК 

С2000Р-СТ исп.01 

С2000Р-КТ 



Радиоканальные оповещатели 

С2000Р-ОСТ 

С2000Р-Сирена 

С2000Р-ОСТ-24 

Радиоканальные релейные модули СОС 

С2000Р-РМ 

С2000Р-РМ исп.01 

 

Беспроводная сигнализация Антарес 

Сигнал-GSM-Р (РЭ+конфигуратор) 

С2000Р-КП 

Технологические датчики 

С2000Р-ДЗ 

С2000Р-ДЗ исп.01 

С2000Р-ВТИ, С2000Р-ВТИ исп.01 

С2000Р-Розетка 

 

Контроллеры периметральной СОС 

С2000-Периметр 

 

СОУЭ 

Блок речевого оповещения Рупор исп.02 2RS485. Руководство по эксплуатации 

Блок речевого оповещения Рупор исп.03 2RS485. Руководство по эксплуатации 

Блок речевого оповещения Рупор-300.Руководство по эксплуатации вер. 2.06.142 

Комплекс технических средств обеспечения обратной связи с помещением пожарного поста-

диспетчерской Рупор-Диспетчер исп.02. Руководство по эксплуатации Рупор-Диспетчер исп.02 

Микрофонная консоль-20. Руководство по эксплуатации 

Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК. Руководство по эксплуатации 

Комплект аналоговых расширителей Рупор-АР 

Блок расширения Рупор-БР 2RS485 

Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 

Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С120.1 

Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С003.1 

Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С006.1 

Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С103.1 

Оповещатель пожарный речевой потолочный ОПР-П103.1 

Оповещатель пожарный речевой потолочный ОПР-П110.1 

Оповещатель пожарный речевой потолочный ОПР-П003.1 

Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У150.1 

Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У130.1 

Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У110.1 

 

АУПТ 

Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-

АСПТ. Руководство по эксплуатации вер. 3.62 

Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ 2RS485. Руководство по эксплуатации 

С2000-ПТ 2RS485 

Блок пожарный управления серии ПОТОК® (POtOK®) Поток-3Н. Руководство по эксплуатации 

вер. 1.10.  

Блок индикации и управления Поток-БКИ, Поток-БКИ 2RS485. Руководство по эксплуатации 

Поток-БКИ 2RS485 (v.3.00, 4.00, 5.00)  



Шкафы контрольно-пусковые 

Блоки контрольно-пусковые ШКП-4RS (М), ШКП-10RS (М), ШКП-18RS (М), ШКП-30RS 

(М), ШКП-30RS с УПП (М), ШКП-45RS (М), ШКП-75RS (М), ШКП-110RS (М). Руководство по 

эксплуатации  

Блоки контрольно-пусковые ШКП-4RS, ШКП-10RS, ШКП-18RS, ШКП-30RS, ШКП-30RS с 

УПП, ШКП-45RS, ШКП-75RS, ШКП-75RS с УПП, ШКП-110RS, ШКП-110RS с УПП, ШКП-250RS 

с УПП. Руководство по эксплуатации  

Блоки контрольно-пусковые ШКП-4, ШКП-10, ШКП-18, ШКП-30, ШКП-30 с УПП, ШКП-45, 

ШКП-75, ШКП-110, ШКП-110 с УПП, ШКП-250, ШКП-4 IP54, ШКП-10 IP54, ШКП-18 IP54, 

ШКП-30 IP54, ШКП-45. Руководство по эксплуатации  

 

Релейные блоки 

Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ 2RS485. Руководство по эксплуатации 

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01. Руководство по эксплуатации (2 шт) 

 

Блоки индикации 

Блоки индикации С2000-БИ 2RS485, С2000-БИ исп.02 2RS485. Руководство по эксплуатации 

Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485. Руководство по эксплуатации 

Пульт контроля и управления светодиодный охранно-пожарный С2000-КС. Руководство по 

эксплуатации 

Клавиатура С2000-К. Руководство по эксплуатации 

 

Преобразователи интерфейсов 

Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet 

Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ исп.02 

Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с 

гальванической развязкой С2000-ПИ 

Преобразователь интерфейсов С2000-USB 

Преобразователь интерфейсов USB-RS232 

Преобразователь интерфейсов USB-RS485 

Универсальный преобразователь интерфейсов USB-RS 

Преобразователь протокола С2000-ПП 

Преобразователь интерфейса RS-485 в Wi-Fi С2000-WiFi 

Преобразователи волоконно-оптические RS-FX (RS-FX-MM, RS-FX-SM40) 

Преобразователи волоконно-оптические Ethernet-FX (Ethernet-FX-MM, Ethernet-FX-SM40, 

Ethernet-FX-SM40SA, Ethernet-FX-SM40SB) 

Преобразователь интерфейсов RS232-TTL 

Пакет драйверов для преобразователей интерфейсов  

 

Вспомогательное оборудование 

Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики 

ШПС-12 исп.10, ШПС-12 исп.11, ШПС-12 исп.12 

Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики 

ШПС-12 исп.20, ШПС-12 исп.21, ШПС-12 исп.22 

Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики 

ШПС-24 исп.10, ШПС-24 исп.11, ШПС-24 исп.12 

Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики 

ШПС-24 исп.20, ШПС-24 исп.21, ШПС-24 исп.22 

Комплект проверки устойчивости линии ДПЛС к единичной неисправности Тест-ДПЛС 

Автономный программатор адресов С2000-АПА 

Лазерный тестер дымовых датчиков ДИП-Тест 

Съѐмник для снятия и установки пожарных извещателей 

Блок коммутации БК-12-RS485-01, БК-24-RS485-01 



СКУД 

Универсальные контроллеры СКУД 

С2000-2 

С2000-4 

Биометрические контроллеры и считыватели СКУД 

C2000-BIOAccess-F22 

C2000-BIOAccess-MA300 

C2000-BIOAccess-SB101TC 

C2000-BIOAccess-SF5P 

C2000-BIOAccess-SF6P 

C2000-BIOAccess-SF10 

C2000-BIOAccess-SF10T 

C2000-BIOAccess-SF50 

C2000-BIOAccess-ZK9500 

Считыватели идентификаторов СКУД 

Proxy-2A исп.01, Proxy-2M, Proxy-2MA 

Proxy-3A, Proxy-3M, Proxy-3MA 

Proxy-4E, Proxy-4M 

Proxy-5AG, Proxy-5AB 

Proxy-5MSG, Proxy-5MSB 

Proxy-5MS-USB 

Proxy-6EHU-B, Proxy-6EHU-G, Proxy-6EHU-W, Proxy-6EHM-B, Proxy-6EHM-G, Proxy-6EHM-W 

Proxy-6-USB-B, Proxy-6-USB-G, Proxy-6-USB-W 

Proxy-7E 

ProxyKey-4E, ProxyKey-4M 

Proxy-KeyAV, Proxy-KeyAH, Proxy-KeyMV, Proxy-KeyMH 

Proxy-QR-HE, Proxy-QR-HM, Proxy-QR-VE, Proxy-QR-VM 

Proxy-USB-MA 

C2000-Proxy 

C2000-Proxy H 

Считыватель-2, Считыватель-3 

Турникеты 

С2000-УТ 

Коммутационные устройства 

УК-ВК исп.10, УК-ВК исп.11, УК-ВК исп.12, УК-ВК исп.13, УК-ВК исп.14, УК-ВК исп.15 

УК-ВК 06 

 

Резервированные источники электропитания 

РИП для систем пожарной автоматики  

РИП с интерфейсом RS-485 

РИП-12 ист.50 (РИП-12-317М1-Р-RS) 

РИП-12 ист.51 (РИП-12-317П1-Р-RS) 

РИП-12 ист.54 (РИП-12-27П2-Р-RS) 

РИП-12 ист.56 (РИП-12-680М3-Р-RS) 

РИП-24 ист.50 (РИП-24-27М4-Р-RS) 

РИП-24 ист.51(РИП-24-27П1-Р-RS) 

РИП-24 ист.56 (РИП-24-440М3-Р-RS) 

РИП-24 ист.57 (РИП-24-840М3-Р-RS) 



РИП с релейными выходами 

РИП-12 исн.06 (РИП-12-680М3-Р) 

РИП-12 исн.12 (РИП-12-27М1-Р) 

РИП-12 исн.14 (РИП-12-27П2-Р) 

РИП-12 исн.15 (РИП-12-317М1-Р) 

РИП-12 исн.16 (РИП-12-317П1-Р) 

РИП-12 исн.17 (РИП-12-817М1-Р) 

РИП-12 исн.20 (РИП-12-17М2-Р) 

РИП-24 исн.11 (РИП-24-37М4-Р) 

РИП-24 исн.12 (РИП-24-17М4-Р) 

РИП-24 исн.15 (РИП-24-37М4-Р) 

РИП для систем охраны, видеонаблюдения и СКУД 

РИП-12 исп. 04 (РИП-12-27М2) 

РИП-12 исп.01 (РИП-12-317М1) 

РИП-12 исп.02 (РИП-12-27М1) 

РИП-12 исп.03 (РИП-12-17М2) 

РИП-12 исп.05 (РИП-12-817М1) 

РИП-12 исп.11 (РИП-12-17П2) 

РИП-12 исп.18 (РИП-12-317П1) 

РИП-12 исп.100 (РИП-12-37М6-V1) 

РИП-12 исп.101 (РИП-12-517М7-V1) 

РИП-12 исп.104 (РИП-12-37М6-V4) 

РИП-12 исп.108 (РИП-12-517М7-V8) 

РИП-12 исп.116 (РИП-12-1017М7-V16) 

РИП-24 исп.01 (РИП-24-37М4) 

РИП-24 исп.02 (РИП-24-17М4) 

РИП-24 исп.04 (РИП-24-14М2) 

РИП-48 исп.01 (РИП-48-417М3-P-RS) 

РИП для оборудования автоматизации и диспетчеризации 

РИП-12 исп.60 (РИП-12-3/17М1-Р-Modbus) 

РИП-12 исп.61 (РИП-12-3/17П1-Р-Modbus) 

Модули источников питания на DIN-рейку 

МИП-12 исп.01 (МИП-12-17ПЗ), МИП-12 исп.02 (МИП-12-1ПЗ) 

МИП-12 исп.100 (МИП-12-27П10) 

МИП-12 исп.101 (МИП-12-37П11) 

МИП-12 исп.102 (МИП-12-57П11) 

МИП-12 исп.103 (МИП-12-107М10) 

МИП-24 исп.100 (МИП-24-1П10) 

МИП-24 исп.101 (МИП-24-27П11) 

МИП-24 исп.102 (МИП-24-57М10) 

МИП-24 исп.103 (МИП-24-107М11) 

МИП-48 исп.100 (МИП-48-27М10) 

МИП-48 исп.101 (МИП-48-57М11) 

МИП-48 исп.105 (МИП-48-0.5П10) 

MK-5A, MK-7A 

Источники бесперебойного питания 

BOLID UPS-1000 

BOLID UPS-1001 



BOLID UPS-3001 

iDA-ST200P 

AK-2, AK-4, AK-8 

Рельсы для ИБП 

Стабилизированные источники питания (без резерва) 

МИП-12 исп.201 (МИП-12-1/П21) 

МИП-12 исп.202 (МИП-12-2/П22) 

МИП-12 исп.203 (МИП-12-3/П23) 

МИП-12 исп.205 (МИП-12-5/П25) 

Аккумуляторные батареи 

Аккумуляторные батареи серии "Болид" 

Дополнительное оборудование 

БЗК исп.01, БЗК исп.02 

БЗК исп.03 

БЗС 

БЗС исп.01 

МКС РИП 

Бокс-12 исп.01 (Бокс-12/34М5-Р), Бокс-24 исп.01 (Бокс-24/17М5-Р) 

МП 24/12В 

МП 24/12В исп.01 

ШВР-30, ШВР-110, ШВР-250 

Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5), Бокс-24 исп.0 (Бокс-24/17М5) 

МП 24/5В 

МП 24/12В исп.02 

 

Программа расчета для проектирования 

 

Ваттметр  

 

Дистрибутивы 

Базовое ПО 

Программа UProg 

Программа PProg 

Программа UProgFree 

Программа Orion-Prog 

Программа BAProg 

Программа RS485Settings 

Программа Settings 

Программа Shleifes 

Конфигуратор С2000Р 

Offline-конфигуратор ППКУП "Сириус" 

Аудио Сервер вер. 1.3.0.577 (Однопользовательская версия)  

Аудио Сервер вер. 2.3.0.120 (Многопользовательская версия) 

UProgProxy-QR 

 АРМ 

АРМ Орион Про 1.20.3.10  

АРМ «Орион Про» кроссплатформенный. АРМ Орион Про 2.0 для Windows 



АРМ «Орион Про» кроссплатформенный. АРМ Орион Про 2.0 для Astralinux  

Центр обновлений АРМ «Орион Про» 

Модуль для интеграции АРМ «Орион Про» с Telegram 

АРМ «Орион Икс» (AstraLinux, Ubuntu) 

АРМ С3000 (AstraLinux, Windows, для Linux систем) 

 

 

ПО для интеграции 

ОРС сервер 

Модуль интеграции 

 

 

 

 

 


